
28B05 POMS VRIEZENVEEN, Bedrijvenpark Twenthe 315, 7602AA ALMELO 
  
28B05 gebouw S, ketelruimte 
 
In de ketelruimte zijn opgesteld 3x OD 14 (werkend) en 
1x OD 13 (niet werkend) van REMEHA, niet vermeldt in rapport uit 1999. 
Aan de OD 13 zijn demontagewerkzaamheden verricht, hierbij twee losliggende asbestverdachte 
pakkingen geconstateerd en openstaande inspectieluiken. 
 
Origineel zijn volgens “handboek Intechnicum jan 2003” de volgende asbesthoudende onderdelen 
aanwezig: 
Schoonmaakdeksel en deur (waarschijnlijk verwijderd bij jaarlijks onderhoud 1999) 
Rookgasverzamelkap/kast en tussen de leden (waarschijnlijk nog aanwezig) 
 
Opdracht:  
Onderzoek om te bepalen dat het demontagewerk niet tot asbestvezelemissie heeft geleid. Met 
deze kennis wordt een asbestsaneerbedrijf gevoed om de OD 13, losliggende pakkingen te 
verwijderen. De vuilniszakken worden “als asbesthoudend verwijderd”. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Coördinator asbest DVD Noord 
 
 
 
 




